
Brandschutz im Brennpunkt 2018

T90-Rohrrahmentür
1.250 mm x 2.400 mm

Eichenholzsturz

Fachwerkstab 

Glaselement 
mit Aufschäumer

Glaselement 
ohne Aufschäumer

Vergleichsprüfung Abschälverhalten 
von Natursteinen

Vergleichsprüfung Abschälverhalten 
von Natursteinen

Historisches 
Ziegelmauerwerk

Holzelement mit 
Kabelabschottung

Vergleichsprüfung brennbarer
Rohre ohne Rohrmanschette

Brandschutzklappe mit 
unterschiedlichen Fugen

Vergleichsprüfung der 
Abbrandrate
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Tragkonstruktion aus Porenbetonmauerwerk 
[d = 175 mm]

F90-Schachtwand; 2 x 20 mm  
[d = 40 mm]

Messstellenplan M 1:25  [TKC; Stand 03.09.2018]

Ansicht von der dem Feuer abgekehrten Seite [Luftseite (LS)]
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(c) FeuerTrutz Network GmbH, 2018

Krause
Stempel




